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Tja, trivs vi alltid best | 6ppna landskap?

*NAV: Ny Arbeids og Velferdsforvaltning

 Publikumsmottak og apne lgsninger:
+ lavere terskel og opplevd gkt tilgjengelighet
- fortrolige samtaler kan bli offentlige
Tilbud om samtale | enerom

« COWI engasijert etter klager, ikke | opprinnelig prosjektering
* Presentasjon av noen offentlige publikumsmottak
» Evaluering av lydforhold

 Lydforhold i to mottak far og etter tiltak
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Forelgpig ingen akustiske tiltak:
» Servicekontor Orkdal Kommune
» Servicekontor Lerkendal

Kontrollmaling far og etter akustiske tiltak:
» Servicekontor Midtbye
» Servicekontor @stbyen
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Forelgpig ingen akustiske tiltak:
» Servicekontor Orkdal Kommune
» Servicekontor Lerkendal

Kontrollmaling far og etter akustiske tiltak:
» Servicekontor Midtbye
» Servicekontor @stbyen
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Tiltak:

Vegger opp til
himling

Tetting over
vegg til
etasjeskill

Absorbent i
tak

Apen atkomst
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Midtbyen - Fgr og etter tiltak fra rom 4

O For

B Endring

Malested
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Rom 9

Publikumsgang

Rom 6

Ansattegang

Rom 1

Publikumsgang

Rom 10

Mottak

8+3 samtalerom

Separate dgrer
0Qg ansattegang
for ramming
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Spilehimlingen er akustisk
transparent. Ovenfor er det apent
opp til etasjeskillet.

Far tiltak:
*Absorbent festet til etasjeskill
«Apent over skilleveggene

eTette dgrer



Tiltak:

Tetting fra
skilleveggene og

opp til
etasjeskillet.

Lydplate lagt
horisontalt langs
veggene, se hvit
ledning som
forsvinner bak
platen.
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@stbyen - Far og etter tiltak fra rom 6

o Fer m Endring
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Lyddempning i dB
o

o

Malested

Brukerne sier at gkningen fra 15 til 25 dB (rom 5 og 7) er veselig forbedring
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Midthyen - Far og etter titak fra rom 4

mFer  mEndring

Lyddempning i dB
e S 8 &
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@stbyen - Far og etter tiltak fra rom 6

@Fer  mEndring

Mélested
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Forskjell i dBA-verdi, som her
Veid lydnivadifferanse
Artikulasjonsindeks

Speech Transmission INnc

Impuls-baserte starrelse malt med sinussweep, MLS eller lignende



